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Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 
10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní 
správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, ke stavbě: 
 

„Rodinný dům DRALE na parc. č. 703 až 706 při ul. Práčská, 
 k. ú. Záběhlice, Praha 10.“ 

 
 
I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění): 

 
Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění 
v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy: (Ing. Růžičková/483) 
Dle předložené projektové dokumentace budou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro každý ze tří 
bytů samostatný plynový kondenzační kotel VIESSMANN 222W s vestavným zásobníkem TUV. Přívod 
spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů musí odpovídat všem platným předpisům. 
Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných 
koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 2013, uvedených na stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu: NO2 roční ø = 31,8 µg/m3, PM10 roční ø = 26,8 µg/m3, PM2,5 roční ø = 

18,5 µg/m3, PM10 36. maximální 24 hod. ø = 45,7 µg/m3. Všechny tyto hodnoty nepřekračují imisní limity, 

stanovené v příloze č. 1 výše uvedeného zákona. Benzo (a) pyren roční ø = 1,15 ng/m3. Hodnoty pětiletých 

průměrných ročních koncentrací hodinového průměru benzo (a) pyrenu překračují imisní limit - 1 ng/m3. 

Hodnoty 36. maximální koncentrace 24 hodinového průměru částic PM10 se blíží hodnotě pro imisní limit, 

stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50 µg/m3). Z tohoto důvodu musí kotle splňovat emisní 

třídu NOx  5. 
V obývacím pokoji v 1. NP je navržen krb na pevné palivo. Tento prostor je dostatečně odvětrán přirozeně, 
pomocí posuvných oken na všech 3 stranách místnosti. 
S instalací krbu souhlasíme pouze za podmínky, že nebude sloužit jako zdroj tepla. Upozorňujeme, že krb 
lze používat pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení!!! Jako palivo může být používáno pouze suché 
čisté dřevo. 
Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu 
snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených 
kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných 
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komunikací, neprodleně provést jejich očištění. 
Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby. 
 
 
 
Ing. Daniel Čech 
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava 


