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Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-109630/2015-Nos 
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Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 
10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní 
správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, ke stavbě: 

 

„Stavební úpravy RD č. p. 1523 a garáže, v ulici Nad Vodovodem 1523/43, 
p. č. 1777 a 1778, k. ú. Strašnice, Praha 10.“  

 
 
I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění): 

 
Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění 
v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy: (Mgr. Kyselová/483) 
Dle předložené projektové dokumentace bude každý byt (2 byty) vytápěn samostatným plynovým 
kondenzačním kotlem umístěným v nově vybudované technické místnosti v 1. PP. Ohřev TV bude 
v nepřímo ohřívaných zásobnících nabíjených z plynových kotlů. Odtah spalin bude veden nad střechu 
koaxiálními kouřovody vedenými ve stávajících komínových spouštích. V dalším stupni požadujeme 
předložit aktuální PD vytápění. 
Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných 
koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 2013, uvedených na stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu: NO2 roční ø = 30,9 µg/m3, PM10 roční ø = 25,8 µg/m3, PM2,5 roční ø = 

17,4 µg/m3, PM10 36. maximální 24 hod. ø = 44,5 µg/m3. Všechny tyto hodnoty nepřekračují imisní limity, 

stanovené v příloze č. 1 výše uvedeného zákona. Benzo (a) pyren roční ø = 1,15 ng/m3. Hodnoty pětiletých 

průměrných ročních koncentrací hodinového průměru benzo (a) pyrenu překračují imisní limit - 1 ng/m3. 

Hodnoty 36. maximální koncentrace 24 hodinového průměru částic PM10 se blíží hodnotě pro imisní limit, 

stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50 µg/m3). 

Z důvodu výše uvedených koncentrací kotle musí splňovat emisní třídu NOx 5. 
Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby. 
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